
AI COLLETTORI
Ø1"

DN 80

DISAREATORE

24 l

Ø2"

Q =8.500 l/h
h = 2,9 m.c.a.

Ø2"Ø2"

Ø2"

Ø2"

BOLLITORI ACV
JUMBO 1000 dim. 1020 H1990

pressione max esercizio sanitario 10 bar

Arrivo acqua
fredda Ø2"

Vs Ø 1/2"x3/4"
      8,0 bar

Vs Ø 1/2"x3/4"
      8,0 bar

SCHEMA DI FLUSSO SOTTOCENTRALE TERMICA

24 l

Ø3/4"

24 l

Ø3/4"

24 l

Ø3/4"

24 l

Ø3/4"

DN 80

24 l 24 l

PREDISPOSIZIONE
Ø2"

DALLA CENTRALE 
TERMICA Ø2"

Ø2"

ALLA CENTRALE 
TERMICA Ø2"

Ai bagni p.terra Øi21 Øe26
p. primo Øi16 Øe20

Ai bagni p.terra Øi21 Øe26
p. primo Øi16 Øe20

Q =1.500 l/h
h = 3,2 m.c.a.

LEGENDA

TERMOMETRO SCALA 0-120 °C
A NORME I.S.P.E.S.L. 

VALVOLA A SFERA

VALVOLA DI NON RITORNO

VALVOLA DI SICUREZZA 

VASO DI ESPANSIONE
PRECARICA 1,50 bar

FILTRO IN LINEA OBLIQUO

ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE

VALVOLA SFOGO ARIA
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PROGETTO IMPIANTISTICO

ing. Maurizio Casoni

VB

CERT. SGS ITALIA s.r.l. N°ITO3/0043
NORMA UNI-EN-ISO 9001:2008

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO

0434-520336
0434-21085

Pordenone

Telefax
Telefono

33170
Via   Montereale   n. 10/C
Sede

-
-

-

ingegneria
urbanistica

architettura

S.c.r.l.

P.IVA 00170010938
C.C.I.A. PN 19501

info@coprogetti.itE-mail

collaborazione e aspetti specialistici

data progetto

oggetto

lavoro

committente

motivodata

controll.

rev.

scala

- ricerca

- ambiente

localizzazione tavola

redatto

archivio

PROGETTAZIONE GENERALE
E COORDINAMENTO

riferimenti

responsabile di progetto gruppo di progettazione ambito progettuale

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO IMPIANTISTICO

SICUREZZA

ing. Marco Giordani

Maurizio

EN

E
OPID

CASONI

-
V.

OR
P

-
N

DR

O

DE

O
DR
IN

EGNILGE I

I
NER

G

n. 613  Sez. A
Civile e ambientale

Industriale
Dell'Informazione

UFFICIO TECNICO
COMUNE DI TURRIACO
arch. Bruno Cucit (RUP)

geom. Rolando Fabbi
sig.ra Susanna Colovatti

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI TURRIACO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TURRIACO

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI 
E TRIBUNE PALESTRA COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO

ing. Maurizio Casoni

arch. Bruno Cucit (U.T. Comune)

ing. Tiberio Altinier

ing. Maurizio Casoni

arch. Pier Nicola Carnier

Novembre 2015 FLC

IMPIANTI MECCANICI :
SCHEMI FUNZIONALI
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